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在线 2019-7-5 0 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.39 6.48 10 否 10.03 14.58 35 否 24.37 35.92 50 否 607122.31 12.64 10.81 51.43 9.99 73 连续 大气

在线 2019-7-5 1 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.04 5.80 10 否 13.62 19.51 35 否 28.60 41.01 50 否 628799.06 13.08 10.54 51.43 9.95 73 连续 大气

在线 2019-7-5 2 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.65 5.39 10 否 18.75 27.54 35 否 24.96 36.70 50 否 620586.88 12.95 10.80 51.56 10.15 73 连续 大气

在线 2019-7-5 3 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.46 3.71 10 否 17.77 26.70 35 否 26.75 40.37 50 否 599815.31 12.48 11.04 51.08 9.99 73 连续 大气

在线 2019-7-5 4 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.35 5.44 10 否 9.36 15.13 35 否 25.99 42.13 50 否 610742.00 12.67 11.75 50.87 9.81 73 连续 大气

在线 2019-7-5 5 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.28 5.22 10 否 5.23 8.31 35 否 24.50 38.96 50 否 615098.94 12.70 11.56 50.40 9.50 73 连续 大气

在线 2019-7-5 6 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.81 5.83 10 否 11.08 16.84 35 否 24.95 38.16 50 否 635250.44 13.18 11.19 51.11 9.77 73 连续 大气

在线 2019-7-5 7 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.17 6.48 10 否 14.34 22.26 35 否 26.64 41.42 50 否 630510.69 13.16 11.35 51.52 10.21 73 连续 大气

在线 2019-7-5 8 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.30 6.52 10 否 11.13 17.00 35 否 21.99 33.27 50 否 591255.38 12.33 11.07 51.25 10.13 73 连续 大气

在线 2019-7-5 9 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.55 6.60 10 否 11.24 16.18 35 否 26.47 38.34 50 否 624800.19 12.85 10.65 51.44 8.93 73 连续 大气

在线 2019-7-5 10 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.77 6.84 10 否 14.53 20.44 35 否 23.08 33.18 50 否 631128.00 13.00 10.51 51.53 9.02 73 连续 大气

在线 2019-7-5 11 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.82 6.79 10 否 11.65 16.26 35 否 25.08 35.37 50 否 619218.81 12.93 10.34 52.03 10.10 73 连续 大气

在线 2019-7-5 12 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.41 6.10 10 否 17.61 24.15 35 否 22.29 30.76 50 否 608654.56 12.77 10.15 52.11 10.48 73 连续 大气

在线 2019-7-5 13 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.61 5.13 10 否 9.36 13.29 35 否 26.53 37.78 50 否 610102.50 12.78 10.47 51.59 10.52 73 连续 大气

在线 2019-7-5 14 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.39 3.60 10 否 13.06 19.71 35 否 25.42 38.24 50 否 597295.44 12.48 11.02 51.07 10.38 73 连续 大气

在线 2019-7-5 15 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.43 3.55 10 否 17.11 24.98 35 否 26.03 38.06 50 否 601010.44 12.51 10.73 50.74 10.12 73 连续 大气

在线 2019-7-5 16 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.69 3.79 10 否 15.80 22.15 35 否 25.08 35.27 50 否 596353.06 12.45 10.32 51.26 10.24 73 连续 大气

在线 2019-7-5 17 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.81 3.73 10 否 15.16 20.09 35 否 26.67 35.44 50 否 598445.44 12.51 9.71 51.65 10.28 73 连续 大气

在线 2019-7-5 18 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.57 4.60 10 否 16.89 21.80 35 否 29.87 38.54 50 否 608763.94 12.88 9.37 52.72 11.09 73 连续 大气

在线 2019-7-5 19 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.85 5.01 10 否 20.12 26.18 35 否 31.58 41.09 50 否 617227.94 13.07 9.47 52.71 11.18 73 连续 大气

在线 2019-7-5 20 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.85 5.15 10 否 17.92 23.81 35 否 30.96 41.42 50 否 609219.31 12.86 9.78 52.39 10.95 73 连续 大气

在线 2019-7-5 21 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.59 5.13 10 否 12.89 18.15 35 否 30.24 43.10 50 否 612822.19 12.67 10.47 51.42 9.32 73 连续 大气

在线 2019-7-5 22 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.56 5.11 10 否 15.15 21.65 35 否 27.27 39.21 50 否 619877.44 12.81 10.55 51.55 9.24 73 连续 大气

在线 2019-7-5 23 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.21 5.10 10 否 9.82 15.51 35 否 25.92 40.98 50 否 609649.25 12.65 11.52 50.95 9.77 73 连续 大气

在线 2019-7-5 0 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.87 2.50 10 否 16.19 21.60 35 否 19.94 26.61 50 否 605821.00 12.76 9.78 52.75 10.73 73 连续 大气

在线 2019-7-5 1 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.94 2.51 10 否 16.88 21.84 35 否 25.80 33.37 50 否 623693.19 13.17 9.42 53.18 10.90 73 连续 大气

在线 2019-7-5 2 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.78 2.27 10 否 18.41 23.50 35 否 29.55 37.72 50 否 616834.31 13.05 9.25 53.35 11.02 73 连续 大气

在线 2019-7-5 3 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.10 1.44 10 否 16.38 21.37 35 否 23.24 30.32 50 否 605970.63 12.77 9.54 52.75 10.74 73 连续 大气

在线 2019-7-5 4 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.21 1.60 10 否 20.79 27.29 35 否 21.44 28.18 50 否 620440.56 12.98 9.60 52.86 10.08 73 连续 大气

在线 2019-7-5 5 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.39 1.85 10 否 10.78 14.35 35 否 19.58 26.01 50 否 624224.38 13.08 9.72 52.65 10.28 73 连续 大气

在线 2019-7-5 6 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.58 2.09 10 否 15.64 20.67 35 否 21.20 27.97 50 否 633479.56 13.26 9.64 52.57 10.29 73 连续 大气

在线 2019-7-5 7 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.77 2.34 10 否 14.79 19.56 35 否 20.85 27.60 50 否 638009.25 13.41 9.68 52.72 10.60 73 连续 大气

在线 2019-7-5 8 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.78 2.39 10 否 13.93 18.61 35 否 19.86 26.54 50 否 590358.63 12.39 9.79 52.26 10.51 73 连续 大气

在线 2019-7-5 9 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.68 2.21 10 否 14.64 19.28 35 否 21.65 28.51 50 否 613260.69 12.87 9.61 52.30 10.57 73 连续 大气

在线 2019-7-5 10 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.75 2.31 10 否 11.80 15.56 35 否 20.13 26.54 50 否 621069.06 13.10 9.63 52.68 10.93 73 连续 大气

在线 2019-7-5 11 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.83 2.39 10 否 15.73 20.54 35 否 25.77 33.58 50 否 615432.38 13.03 9.51 52.89 11.19 73 连续 大气

在线 2019-7-5 12 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.87 2.51 10 否 12.82 17.20 35 否 18.08 24.18 50 否 600043.63 12.73 9.79 52.85 11.32 73 连续 大气

在线 2019-7-5 13 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.86 2.51 10 否 10.50 14.22 35 否 17.85 24.09 50 否 616644.94 13.04 9.89 52.81 11.10 73 连续 大气

在线 2019-7-5 14 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.68 2.32 10 否 11.91 16.46 35 否 15.59 21.56 50 否 604353.44 12.71 10.15 52.38 10.68 73 连续 大气

在线 2019-7-5 15 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.90 2.55 10 否 13.26 17.74 35 否 16.58 22.17 50 否 617099.19 12.96 9.79 52.25 10.60 73 连续 大气

在线 2019-7-5 16 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.06 2.75 10 否 16.10 21.51 35 否 16.28 21.73 50 否 630875.31 13.14 9.76 52.28 9.81 73 连续 大气

在线 2019-7-5 17 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.18 2.87 10 否 16.16 21.21 35 否 17.75 23.35 50 否 641885.25 13.40 9.60 52.38 10.06 73 连续 大气

在线 2019-7-5 18 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.20 2.91 10 否 17.55 23.12 35 否 18.88 24.88 50 否 648807.25 13.62 9.62 52.66 10.48 73 连续 大气

在线 2019-7-5 19 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.16 2.88 10 否 16.03 21.32 35 否 18.76 24.97 50 否 648449.06 13.60 9.73 52.51 10.45 73 连续 大气

在线 2019-7-5 20 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.20 2.99 10 否 14.87 20.11 35 否 17.74 24.03 50 否 632245.69 13.28 9.94 52.65 10.50 73 连续 大气

在线 2019-7-5 21 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.09 2.84 10 否 18.13 24.60 35 否 16.20 21.99 50 否 621371.44 12.97 9.95 51.96 10.08 73 连续 大气

在线 2019-7-5 22 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.79 2.49 10 否 15.97 22.07 35 否 16.71 23.08 50 否 620561.56 13.01 10.15 52.24 10.43 73 连续 大气

在线 2019-7-5 23 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.48 2.06 10 否 14.60 20.21 35 否 18.00 25.01 50 否 616485.38 12.92 10.21 52.08 10.41 73 连续 大气


