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在线 2019-7-18 0 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.17 4.88 10 否 24.49 28.58 35 否 27.32 32.04 50 否 531257.38 11.00 8.14 53.33 8.79 72 连续 大气

在线 2019-7-18 1 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.87 5.55 10 否 24.92 28.31 35 否 24.62 28.04 50 否 526785.69 11.00 7.82 53.74 9.47 72 连续 大气

在线 2019-7-18 2 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.49 6.37 10 否 18.19 21.08 35 否 25.13 29.14 50 否 534822.19 11.26 8.06 53.91 10.18 72 连续 大气

在线 2019-7-18 3 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.61 6.58 10 否 12.29 14.41 35 否 23.63 27.69 50 否 530147.63 11.19 8.20 53.95 10.44 72 连续 大气

在线 2019-7-18 4 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.57 6.54 10 否 7.62 8.95 35 否 23.24 27.28 50 否 528157.63 11.16 8.22 53.96 10.51 72 连续 大气

在线 2019-7-18 5 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.56 6.61 10 否 8.48 10.08 35 否 22.21 26.40 50 否 513489.03 10.87 8.39 54.00 10.61 72 连续 大气

在线 2019-7-18 6 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.63 6.74 10 否 13.65 16.33 35 否 22.30 26.68 50 否 514073.22 10.85 8.47 53.42 10.50 72 连续 大气

在线 2019-7-18 7 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.82 5.73 10 否 16.97 20.08 35 否 21.88 25.96 50 否 511581.06 10.77 8.36 53.22 10.30 72 连续 大气

在线 2019-7-18 8 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.82 6.05 10 否 10.30 12.82 35 否 20.21 25.31 50 否 494921.28 10.41 9.01 52.99 10.33 72 连续 大气

在线 2019-7-18 9 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.40 6.34 10 否 10.75 12.48 35 否 21.02 24.64 50 否 507590.03 10.69 8.21 53.53 10.31 72 连续 大气

在线 2019-7-18 10 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.70 6.60 10 否 14.64 16.93 35 否 22.73 26.30 50 否 517811.28 10.96 8.04 53.81 10.69 72 连续 大气

在线 2019-7-18 11 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.08 4.72 10 否 13.93 15.98 35 否 22.36 25.87 50 否 519649.25 10.98 8.04 53.55 10.59 72 连续 大气

在线 2019-7-18 12 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.99 4.61 10 否 19.08 22.09 35 否 26.07 30.17 50 否 525833.50 10.91 8.03 53.42 8.97 72 连续 大气

在线 2019-7-18 13 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.49 5.23 10 否 21.11 24.59 35 否 22.83 26.60 50 否 530548.44 11.06 8.12 53.73 9.33 72 连续 大气

在线 2019-7-18 14 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.19 5.97 10 否 21.00 24.16 35 否 20.92 24.08 50 否 518453.72 10.93 7.97 54.29 10.18 72 连续 大气

在线 2019-7-18 15 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.65 6.57 10 否 21.00 24.33 35 否 22.27 25.88 50 否 518555.81 10.99 8.09 54.36 10.62 72 连续 大气

在线 2019-7-18 16 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.91 6.89 10 否 11.49 13.43 35 否 21.07 24.52 50 否 503725.16 10.68 8.12 54.40 10.69 72 连续 大气

在线 2019-7-18 17 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.89 57.10 10 是 4.71 定期校准 18.67 63.51 35 是 0.81 定期校准 34.46 1120.08 50 是 21.40 定期校准 534099.81 10.87 8.90 54.82 6.78 72 连续 大气

在线 2019-7-18 18 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.82 5.31 10 否 17.59 19.40 35 否 29.11 32.06 50 否 527127.69 11.05 7.39 54.48 9.71 72 连续 大气

在线 2019-7-18 19 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.35 4.77 10 否 26.43 28.92 35 否 34.01 37.18 50 否 537528.31 11.37 7.30 54.41 10.55 72 连续 大气

在线 2019-7-18 20 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.92 5.41 10 否 18.85 20.72 35 否 37.63 41.36 50 否 534919.75 11.40 7.36 54.54 11.13 72 连续 大气

在线 2019-7-18 21 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.66 6.23 10 否 11.70 12.88 35 否 33.66 37.06 50 否 537162.13 11.53 7.37 55.13 11.63 72 连续 大气

在线 2019-7-18 22 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.88 6.56 10 否 14.86 16.56 35 否 26.01 28.97 50 否 536044.38 11.54 7.54 55.13 11.85 72 连续 大气

在线 2019-7-18 23 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.67 6.40 10 否 15.43 17.39 35 否 26.11 29.43 50 否 527701.88 11.32 7.70 54.74 11.65 72 连续 大气

在线 2019-7-18 0 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.03 3.50 10 否 8.87 15.23 35 否 19.79 34.08 50 否 651898.44 13.28 12.29 49.35 8.66 72 连续 大气

在线 2019-7-18 1 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.95 3.24 10 否 8.42 14.06 35 否 19.77 32.93 50 否 656766.50 13.36 11.99 49.20 8.59 72 连续 大气

在线 2019-7-18 2 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.00 3.19 10 否 10.32 16.40 35 否 20.33 32.43 50 否 659837.00 13.43 11.59 49.35 8.60 72 连续 大气

在线 2019-7-18 3 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.18 3.60 10 否 11.14 18.21 35 否 22.07 36.36 50 否 668504.44 13.62 11.88 49.41 8.67 72 连续 大气

在线 2019-7-18 4 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.26 3.82 10 否 7.41 12.52 35 否 23.58 39.84 50 否 669315.50 13.61 12.12 49.06 8.60 72 连续 大气

在线 2019-7-18 5 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.24 3.85 10 否 7.10 12.20 35 否 20.45 35.19 50 否 661078.38 13.39 12.28 48.60 8.33 72 连续 大气

在线 2019-7-18 6 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.20 3.72 10 否 8.98 15.29 35 否 20.36 34.43 50 否 665845.81 13.45 12.13 48.42 8.11 72 连续 大气

在线 2019-7-18 7 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.82 2.92 10 否 9.87 15.76 35 否 18.29 29.33 50 否 653483.94 13.12 11.63 48.80 7.42 72 连续 大气

在线 2019-7-18 8 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.67 2.84 10 否 6.48 10.77 35 否 19.27 32.89 50 否 647320.94 13.04 12.14 48.59 7.82 72 连续 大气

在线 2019-7-18 9 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.82 2.86 10 否 8.93 13.89 35 否 22.59 35.46 50 否 659608.25 13.40 11.43 49.52 8.39 72 连续 大气

在线 2019-7-18 10 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.89 3.08 10 否 11.76 19.07 35 否 23.73 38.58 50 否 659596.25 13.46 11.77 49.69 8.76 72 连续 大气

在线 2019-7-18 11 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.99 3.16 10 否 9.62 14.68 35 否 20.92 33.16 50 否 646536.19 13.20 11.45 49.91 8.74 72 连续 大气

在线 2019-7-18 12 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.96 3.03 10 否 6.00 9.19 35 否 23.13 36.00 50 否 645627.38 13.24 11.30 50.12 9.07 72 连续 大气

在线 2019-7-18 13 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.98 3.05 10 否 9.36 14.38 35 否 23.04 35.50 50 否 655826.38 13.45 11.26 50.19 9.06 72 连续 大气

在线 2019-7-18 14 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.01 3.17 10 否 7.42 11.69 35 否 22.40 35.39 50 否 655742.00 13.44 11.50 50.14 9.03 72 连续 大气

在线 2019-7-18 15 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.03 3.06 10 否 11.89 17.91 35 否 22.22 33.45 50 否 650036.94 13.39 11.04 50.48 9.35 72 连续 大气

在线 2019-7-18 16 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.97 2.97 10 否 13.62 15.86 35 否 18.23 28.91 50 否 669474.25 13.48 10.49 50.34 7.43 72 连续 大气

在线 2019-7-18 17 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.84 68.85 10 是 5.88 定期校准 7.09 226.47 35 是 5.47 定期校准 77.43 2395.00 50 是 46.90 定期校准 706494.94 13.56 12.40 50.42 2.79 72 连续 大气

在线 2019-7-18 18 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.92 2.96 10 否 6.56 10.11 35 否 25.79 39.83 50 否 689852.31 13.86 11.27 50.16 7.22 72 连续 大气

在线 2019-7-18 19 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.95 2.80 10 否 6.62 9.57 35 否 20.99 30.40 50 否 672116.56 13.61 10.58 50.83 7.78 72 连续 大气

在线 2019-7-18 20 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.98 2.77 10 否 8.91 12.41 35 否 23.67 33.15 50 否 653680.19 13.45 10.28 51.63 8.97 72 连续 大气

在线 2019-7-18 21 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.92 2.68 10 否 8.10 11.32 35 否 25.73 35.93 50 否 648726.38 13.44 10.26 51.95 9.51 72 连续 大气

在线 2019-7-18 22 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.98 2.92 10 否 10.71 15.72 35 否 24.62 36.29 50 否 638479.69 13.22 10.83 51.52 9.52 72 连续 大气

在线 2019-7-18 23 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.05 3.31 10 否 4.25 6.79 35 否 19.85 32.13 50 否 622418.31 12.78 11.67 50.49 9.00 72 连续 大气


