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在线 2019-8-29 0 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.08 6.81 10 否 8.34 13.85 35 否 21.14 35.09 50 否 633224.56 12.91 11.98 50.61 8.28 74 连续 大气

在线 2019-8-29 1 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.35 6.26 10 否 7.38 13.63 35 否 20.69 38.70 50 否 675300.81 13.72 12.96 49.45 8.36 74 连续 大气

在线 2019-8-29 2 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.30 6.61 10 否 4.27 8.53 35 否 18.45 36.92 50 否 678059.88 13.62 13.50 47.91 7.71 74 连续 大气

在线 2019-8-29 3 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.65 7.20 10 否 5.42 10.69 35 否 20.21 39.83 50 否 686106.94 13.76 13.39 47.71 7.67 74 连续 大气

在线 2019-8-29 4 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.84 7.36 10 否 7.51 14.33 35 否 20.82 39.92 50 否 680920.38 13.73 13.17 48.37 8.00 74 连续 大气

在线 2019-8-29 5 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.46 6.43 10 否 9.45 17.63 35 否 21.29 39.57 50 否 683315.63 13.84 12.94 48.77 8.25 74 连续 大气

在线 2019-8-29 6 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.35 6.71 10 否 5.33 10.56 35 否 18.34 36.61 50 否 673984.81 13.66 13.48 48.50 8.39 74 连续 大气

在线 2019-8-29 7 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.36 7.37 10 否 2.81 6.02 35 否 16.77 36.74 50 否 662389.81 13.32 14.14 47.20 7.97 74 连续 大气

在线 2019-8-29 8 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.84 7.66 10 否 2.27 4.61 35 否 18.46 36.78 50 否 650721.81 13.04 13.43 47.10 7.67 74 连续 大气

在线 2019-8-29 9 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.48 7.84 10 否 4.83 8.40 35 否 22.08 38.66 50 否 631682.19 12.86 12.43 49.26 8.56 74 连续 大气

在线 2019-8-29 10 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.96 6.97 10 否 6.91 12.15 35 否 21.25 37.47 50 否 622771.63 12.73 12.48 49.74 8.74 74 连续 大气

在线 2019-8-29 11 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.05 4.83 10 否 13.28 20.80 35 否 24.26 38.55 50 否 641341.56 12.86 11.56 50.09 6.90 74 连续 大气

在线 2019-8-29 12 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.68 6.02 10 否 10.80 16.68 35 否 24.77 40.20 50 否 646741.06 13.14 11.79 50.51 7.98 74 连续 大气

在线 2019-8-29 13 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.77 6.82 10 否 3.40 6.17 35 否 20.20 36.61 50 否 675947.81 13.69 12.72 49.39 8.08 74 连续 大气

在线 2019-8-29 14 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.42 6.25 10 否 7.96 14.38 35 否 20.26 36.83 50 否 675284.81 13.64 12.76 48.76 8.02 74 连续 大气

在线 2019-8-29 15 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.78 11.56 10 是 0.16 定期校准 18.18 73.25 35 是 1.09 定期校准 33.39 45.45 50 否 682388.06 13.33 11.59 48.96 4.83 74 连续 大气

在线 2019-8-29 16 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.32 6.45 10 否 1.73 3.37 35 否 20.65 40.16 50 否 657731.50 12.90 13.27 47.08 5.68 74 连续 大气

在线 2019-8-29 17 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.76 7.03 10 否 1.52 2.85 35 否 22.93 42.89 50 否 685254.88 13.65 12.98 47.80 7.02 74 连续 大气

在线 2019-8-29 18 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.76 7.32 10 否 2.19 4.18 35 否 19.11 37.11 50 否 655510.06 13.19 13.26 48.07 7.86 74 连续 大气

在线 2019-8-29 19 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.44 7.16 10 否 5.48 11.45 35 否 21.38 44.55 50 否 653588.50 13.17 13.79 47.75 8.04 74 连续 大气

在线 2019-8-29 20 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.81 7.39 10 否 8.22 15.86 35 否 20.62 40.05 50 否 653298.06 13.24 13.27 48.66 8.34 74 连续 大气

在线 2019-8-29 21 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.23 8.20 10 否 7.39 14.31 35 否 22.74 44.10 50 否 647788.06 13.22 13.27 49.19 8.83 74 连续 大气

在线 2019-8-29 22 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.46 8.78 10 否 7.41 14.69 35 否 22.78 44.83 50 否 645164.88 13.19 13.37 49.65 8.86 74 连续 大气

在线 2019-8-29 23 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.77 7.09 10 否 7.53 14.00 35 否 19.07 35.90 50 否 662712.75 13.26 13.02 49.33 6.92 74 连续 大气

在线 2019-8-29 0 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.70 2.16 10 否 11.48 14.46 35 否 30.71 38.77 50 否 587528.19 12.11 9.13 51.96 8.90 74 连续 大气

在线 2019-8-29 1 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.73 2.19 10 否 4.21 5.40 35 否 25.53 32.32 50 否 615463.63 12.70 9.16 52.07 9.04 74 连续 大气

在线 2019-8-29 2 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.88 2.38 10 否 9.66 12.23 35 否 21.98 27.87 50 否 613272.06 12.63 9.17 51.92 8.89 74 连续 大气

在线 2019-8-29 3 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.98 2.44 10 否 7.14 8.74 35 否 27.71 34.07 50 否 619016.06 12.74 8.81 51.86 8.88 74 连续 大气

在线 2019-8-29 4 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.06 2.54 10 否 9.49 11.63 35 否 26.03 32.14 50 否 618814.69 12.78 8.84 52.25 9.08 74 连续 大气

在线 2019-8-29 5 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.93 2.31 10 否 10.13 12.04 35 否 22.79 27.22 50 否 628149.06 13.06 8.44 52.96 9.50 74 连续 大气

在线 2019-8-29 6 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.80 2.22 10 否 4.34 5.33 35 否 18.22 22.39 50 否 616290.19 12.77 8.79 52.39 9.32 74 连续 大气

在线 2019-8-29 7 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.75 2.23 10 否 5.40 6.85 35 否 17.25 21.91 50 否 594117.19 12.26 9.19 51.80 9.09 74 连续 大气

在线 2019-8-29 8 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.91 2.45 10 否 9.33 11.93 35 否 20.91 26.78 50 否 599123.13 12.30 9.30 51.34 8.74 74 连续 大气

在线 2019-8-29 9 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.99 2.55 10 否 17.31 22.19 35 否 25.05 32.00 50 否 593588.19 12.15 9.26 51.74 8.36 74 连续 大气

在线 2019-8-29 10 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.15 2.79 10 否 13.17 17.11 35 否 25.17 32.66 50 否 585335.56 11.98 9.43 51.84 8.33 74 连续 大气

在线 2019-8-29 11 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.38 2.90 10 否 16.88 20.54 35 否 30.65 37.34 50 否 594291.38 12.24 8.71 52.25 8.80 74 连续 大气

在线 2019-8-29 12 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.60 3.11 10 否 18.20 21.70 35 否 31.34 37.42 50 否 596474.44 12.41 8.44 53.17 9.48 74 连续 大气

在线 2019-8-29 13 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.75 3.24 10 否 9.31 10.98 35 否 29.76 35.17 50 否 611132.13 12.74 8.30 53.29 9.62 74 连续 大气

在线 2019-8-29 14 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.60 3.07 10 否 16.55 19.58 35 否 27.84 32.89 50 否 608777.19 12.65 8.31 52.82 9.46 74 连续 大气

在线 2019-8-29 15 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.46 8.81 10 否 17.44 17.82 35 否 32.90 37.26 50 否 632396.19 12.48 8.77 53.01 4.59 74 连续 大气

在线 2019-8-29 16 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.57 3.17 10 否 9.28 11.30 35 否 25.15 30.77 50 否 587462.31 12.02 8.82 52.26 8.12 74 连续 大气

在线 2019-8-29 17 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.78 3.26 10 否 7.81 9.16 35 否 31.08 36.31 50 否 631190.69 13.06 8.20 53.13 9.03 74 连续 大气

在线 2019-8-29 18 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.83 3.30 10 否 11.12 12.97 35 否 26.61 30.99 50 否 602928.13 12.58 8.13 53.65 9.63 74 连续 大气

在线 2019-8-29 19 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.91 3.49 10 否 13.09 15.74 35 否 25.18 30.21 50 否 606376.38 12.65 8.51 53.44 9.66 74 连续 大气

在线 2019-8-29 20 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 3.02 3.61 10 否 5.79 6.93 35 否 24.08 28.79 50 否 619563.13 12.91 8.46 53.33 9.60 74 连续 大气

在线 2019-8-29 21 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.91 3.51 10 否 12.81 15.42 35 否 24.44 29.44 50 否 628054.56 12.98 8.55 52.98 8.98 74 连续 大气

在线 2019-8-29 22 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.91 3.52 10 否 18.18 21.97 35 否 26.53 32.07 50 否 633571.06 13.07 8.59 53.12 8.77 74 连续 大气

在线 2019-8-29 23 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.94 2.37 10 否 12.67 15.49 35 否 24.65 29.97 50 否 616901.69 12.78 8.72 52.86 9.20 74 连续 大气


